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Tabulky- Bilance technické infrastruktury

BILANCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM (BILANČNÍ POTŘEBA PRO OBJEKTY V DOSAHU STÁVAJÍCÍ NEBO NAVRHOVANÉ SÍTĚ CZT)

číslo 
plochy zastavitelné plochy bydlení

hrubá podlažní 
plocha (m2) 

obytná

hrubá podlažní 
plocha (m2) 
komerční

počet bytových 
jednotek

užitná plocha (m2) 
komerční

Gvyt                  

[kW]
Gvet                 

[kW]
Gtv                    

[kW]
Gh                   

[kW]

1 rodinný dům 360 0 1 0 0,0 0,0 0,0 0
2 rodinný dům 360 0 1 0 0,0 0,0 0,0 0
3 rodinný dům 200 0 1 0 0,0 0,0 0,0 0
4 rodinný dům 200 0 1 0 0,0 0,0 0,0 0
5 rodinný dům 200 0 1 0 0,0 0,0 0,0 0
1a dům v proluce 1818 606 19 394 93,1 30,9 93,8 218
1b dům v proluce 327 109 3 71 16,7 5,6 16,9 39
2 dům v proluce 260 130 3 85 15,0 5,3 13,7 34
3 dům v proluce 242 121 3 79 0,0 0,0 0,0 0
4 dům v proluce 604 302 6 196 0,0 0,0 0,0 0
5 dům v proluce 236 118 2 77 0,0 0,0 0,0 0
6 dům v proluce 274 137 3 89 0,0 0,0 0,0 0
7 dům v proluce 288 144 3 94 0,0 0,0 0,0 0
8 dům v proluce 1178 589 12 383 0,0 0,0 0,0 0
9 dům v proluce 480 240 5 156 0,0 0,0 0,0 0
10 dům v proluce 378 189 4 123 0,0 0,0 0,0 0
11 dům v proluce 480 240 5 156 0,0 0,0 0,0 0
12 dům v proluce 1078 539 11 350 0,0 0,0 0,0 0
13 dům v proluce 320 160 3 104 0,0 0,0 0,0 0
14 dům v proluce 410 205 4 133 0,0 0,0 0,0 0
15 dům v proluce 436 218 5 142 0,0 0,0 0,0 0
16 dům v proluce 1136 568 12 369 65,4 23,2 60,0 149
17 dům v proluce 902 0 9 0 0,0 0,0 0,0 0
18 dům v proluce 284 142 3 92 0,0 0,0 0,0 0
19 dům v proluce 310 155 3 101 0,0 0,0 0,0 0
20 dům v proluce 170 85 2 55 0,0 0,0 0,0 0
21 dům v proluce 364 182 4 118 0,0 0,0 0,0 0
22 dům v proluce 324 162 3 105 0,0 0,0 0,0 0
23 dům v proluce 390 195 4 127 0,0 0,0 0,0 0
24 dům v proluce 436 218 5 142 0,0 0,0 0,0 0
25 dům v proluce 308 154 3 100 0,0 0,0 0,0 0
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26 dům v proluce 256 128 3 83 14,7 5,2 13,5 33
27 dům v proluce 256 128 3 83 14,7 5,2 13,5 33
1a bytový dům 2400 800 25 640 122,9 40,8 125,2 289
1b bytový dům 5355 0 56 0 205,6 54,6 262,6 523
1c bytový dům 3012 1004 31 803 154,2 51,2 157,1 363
1d bytový dům 1810 0 19 0 69,5 18,5 88,8 177
2 bytový dům 1461 487 15 390 74,8 24,8 76,2 176
3 bytový dům 1260 420 13 336 64,5 21,4 65,7 152

celkem: 30 563 9 198 311 6 175 911,3 286,7 987,1 2 185

Vysvětlivky:
G vyt Maximální potřeba tepla pro vytápění kW
G vet Maximální potřeba tepla pro větrání kW
G tv Maximální potřeba tepla pro ohřev teplé vody kW
G h Maximální celková potřeba tepla kW
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